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 به نام خدا

 استاندارد ایران یملآشنایی با سازمان 

، 3159شعده در د  معاه   ، ابعلا  تقویت و توسععه ناعاا اسعتاندارد   ون قان 9سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادۀ 

  .روزرسانی و نشر استانداردها  ملی را بر عهده داردوظیفۀ تعیین، تدوین، به

ز و مؤسسعا   کع ناعران مرا صعاحب  ،ارشناسان سازمانکب از کمر یفن  ها ونیسیمکها  مختلف در ن استاندارد در حوزهیتدو

،  دیع ط تولیو با توجه به شعرا  یملشود و کوششی همگاا با مصالح آگاه و مرتبط انجاا می  اقتصاد و  دی، تولی، پژوهشیعلم

ننعدگان،  کننعدگان، مصعر   کدیصعاحبان حعو و نفعع، شعامل تول     ۀت آگاهانعه و منصعفان  کو تجار  است کعه از مشعار    فناور

س ینعو  شیشعود. پع  دولتی حاصعل معی  و غیر یدولت  ها، نهادها، سازمانیو تخصص یز علمککنندگان، مراصادرکنندگان و وارد

افعت  یشعود و پعس از در   یمربوط ارسعا  مع    ها ونیسیمک  نفع و اعضا به مراجع ذ یایران برا  نارخواه یمل  استانداردها

چعا  و  ( ایران ی)رسم یملبه عنوان استاندارد  ،بیمرتبط با آن رشته طرح و در صور  تصو یمل ۀتیمکشنهادها در ینارها و پ

 شود.یمنتشر م

کننعد   یه مع یع ن شعده ته یعی ت ضوابط تعینیز با رعا صلاحذ مند و  علاقه  ها ه مؤسسا  و سازمانک ییس استانداردهاینو شیپ

ب، یع ن ترتیشعود. بعد   چعا  و منتشعر معی    ایعران  یملع  ب، بعه عنعوان اسعتاندارد   یو درصور  تصعو  یبررس ،طرح یملدرکمیته 

اسعتاندارد مربعوط    یمل ۀن و در کمیتیتدو 9 رۀایران شما یملاستاندارد  را مقر اساس ربه کد شویم یتلق یمل ییاستانداردها

 ده باشد.یب رسیبه تصو شود یل مکیتشایران استاندارد  یملدر سازمان ه ک

(ISO) استاندارد یالملل نیسازمان ب یاصل  ران از اعضایاد استاندار یملسازمان 
 2(IEC) الکتروتکنیعک المللی  کمیسیون بین ،3

(OIML) شناسی قانونی المللی اندازه و سازمان بین
(CAC) کمیسیون کدکس غذایی 5است و به عنوان تنها رابط 1

در کشعور   9

ن یشعور، از آخعر  کخعا     هعا   ازمنعد یو ن یلع کط یایران ضمن تعوجه بعه شعرا   یمل  ن استانداردهایکند. در تدو فعالیت می

 شود. گیر  می بهره یالملل نیب  جهان و استانداردها یو صنعت ی، فنیعلم  ها شرفتیپ

کنندگان، حفظ سعلامت   ت از مصر یشده در قانون، برا  حما ینیب شین پیت موازیتواند با رعا یران میاستاندارد ا یملسازمان 

از  یبعضع   جعرا ، ا و اقتصعاد  یطع یمح سعت یت محصعوت  و ملاحاعا  ز  یع فکینان از ی، حصو  اطمیو عموم  فرد یمنیو ا

  ایران را برا  محصوت  تولید  داخل کشور و/یا اقلاا وارداتی، با تصویب شورا  ععالی اسعتاندارد، اجبعار    یملاستانداردها  

و  یصعادرات   اتهعا کاسعتاندارد    شعور، اجعرا  کمحصعوت     بعرا  یالمللع  نیبع   تواند به مناور حفظ بازارهعا ی. سازمان مکند

ها و مؤسسا  فععا  در   نندگان از خدما  سازمانک به استفاده بخشیدننان ین برا  اطمی. همچنکند  آن را اجبار  بند درجه

هعا و   شگاهی، آزمایطیمح ستیت زیریت و مدیفکیت یریمد ها سیستم یگواه و صدور  زی، ممیمشاوره، آموزش، بازرس ۀنیزم

ضعوابط ناعاا    اسعاس  ربها و مؤسسا  را  گونه سازمان نیاستاندارد ا یملسازمان وسایل سنجش،  (الیبراسیون)کمراکز واسنجی 

هعا  رد آنکها اعطا و بر عملت به آنید صلاحیینامۀ تأیط تزا، گواهیکند و در صور  احراز شرا می یابیران ارزیت اید صلاحییتأ

  اربردکع قا  یو انجاا تحقار فلزا  گرانبها ین عییل سنجش، تعیاها، واسنجی وسایک یالملل نیج دستگاه بیکند. ترو یناار  م

 .است سازمانن یف ایایران از دیگر وظا یمل  سطح استانداردها  ارتقا  برا

                                                 

 - International Organization for Standardization 

 - International Electrotechnical Commission 

 - International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

 - Contact point 

 - Codex Alimentarius Commission  
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 کمیسیون فنی تدوین استاندارد

 -و دستورالعمل برچسب انرژی معیار مصرف انرژیتعیین  -مسکونیغیرهای ساختمان»

 «: الزامات کلی1قسمت 

 سمت و/یا محل اشتغال: رئیس:

 هاشمی، کوروش 

 )کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(

 ساز  مصر  سوختشرکت بهینه

  

  دبیر:

 لنکرانی، مهرناز  

 )کارشناسی ارشد مهندسی معمار (

 ساز  مصر  سوختشرکت بهینه

  

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 ایرج، بوئی مهریز ا

ریعز    معدیریت و برنامعه   -برقمهندسی )کارشناسی ارشد 

 (سیستم ها  انرژ  الکتریکی

 سازمان ملی استاندارد ایران

  

 اکبر  سیار، محمد  

 )کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی( 

 وزار  نیرو

 

  

 بابایان آقاقانی، نارک  

 ها  تجدیدپذیر(مهندسی انرژ  )کارشناسی ارشد

 شرکت مهندسی آسیاوا 

  

 بهمنی، یوسف 

 (عمران یارشد مهندس یکارشناس)

 سازمان برنامه و بودجه کشور

  

 بیگدلی، علی  

  (کاربرد یطراح -یکمکان یمهندس  دکتر)

 سنجش یاپا یسانشرکت ک

  

 حاجیان، راشد 

  (انرژ  هایستمس یارشد مهندس یکارشناس)

 سازان صنعت تاسیسا شرکت بهینه

  

  شیرزاد، گیبحسن

 (دکتر  مهندسی انرژ )

 استانداردپژوهشگاه 

  

 حسینی، معصومه 

 یطمحع  - انعرژ  هعا  یسعتم س یمهندسع )کارشناسی ارشد 

 یست(ز

 سازمان حفاظت محیط زیست
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 محل اشتغال: یا/و سمت حرو  الفبا( یببه ترت ی)اسام :اعضا

 خوشحا ، هاد   

 )کارشناسی ارشد مهندسی انرژ (

 سازمان ملی استاندارد ایران

  

   میثم، ریاحی

 (مهندسی مواد دکتر )

 سازان صنعت تاسیسا شرکت بهینه

  

 زیار ، محمد تقی  

 حرار  و سیات ( -)کارشناسی مهندسی مکانیک

 وزار  نیرو

  

 سعادتی نسب، مهران 

 تبدیل انرژ ( -)کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 شرکت مهندسی آسیاوا 

  

   پیاا، سلطان احمد 

 (ها  انرژ سیستم)کارشناسی ارشد مهندسی 

 شرکت مهندسی آسیاوا 

  

 سلیمی، الهاا 

  (انرژ ها یستمس یارشد مهندس یکارشناس)

 وزار  نفت

  

 طباطبایی، سید ایمان 

 )کارشناسی ارشد مهندسی عمران(

 ساز  مصر  سوختشرکت بهینه

  

 طوفانی، صمد 

  (کاربرد یطراح -یکمکان یارشد مهندس یکارشناس)

 آرارا شرکت کارا کوش 

  

 زاده، فرشته عباسی

  (انرژ  هایستمس   مهندسیدکتر)

 سازمان برنامه و بودجه کشور

  

 علیرضا، زواره 

 )کارشناسی ارشد معمار  انرژ (

 شرکت مهندسی آسیاوا 

  

 قزلباش، پریچهر 

 )کارشناسی فیزیک(

 سازمان ملی استاندارد ایران

  

 محمد صالحیان، عباس  

 مهندسی مکانیک()کارشناسی 

 وزار  نیرو

  

 محمدکار ، بهروز 

 مهندسی مکانیک(  دکتر)

 وزار  راه و شهرساز 

  

  احمد، مااهر 

 (معمار  انرژ )کارشناسی ارشد 

 شرکت آذرستاویز
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 محل اشتغال: یا/و سمت حرو  الفبا( یببه ترت ی)اسام :اعضا

 حر، سید نوید  موسویان

 (حرار  و سیات  -کارشناس مهندسی مکانیک)

 شرکت مهندسی آسیاوا 

  

 میرتقی، سیده نرجس خاتون

 (ها  انرژ ارشد مهندسی سیستمکارشناس )

 سازمان ملی استاندارد ایران

  

  نسرین، میرزازاده اصل

 (معمار  انرژ )کارشناسی ارشد 

 شرکت مهندسی آسیاوا 

  

 میرشمس، علی محمد 

 قدر ( -)کارشناسی ارشد مهندسی برق

 شرکت مهندسی آسیاوا 

  

 محل اشتغال: یا/و سمت :ویراستار

  نوید، داننوله

 (میدان و امواج -کارشناسی ارشد مهندسی مخابرا )

 سازمان ملی استاندارد ایران
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 ح گفتار شیپ

 ط مقدمه

 3 هد  و دامنه کاربرد  3

 3 مراجع الزامی 2
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 4 نصب برچسب انرژ  ساختمانمحل  5-9
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   گفتار پیش

: 3 قسمت -دستورالعمل برچسب انرژ  انرژ  وتعیین معیار مصر   -مسکونیغیرها  ساختمان»استاندارد 

شده تهیعه و تعدوین شعده    پژوهش انجاا اساس ربها  مربوط کمیسیوننویس آن در پیشکه « الزاما  کلی

تصویب شعد.   82/89/3583مورخ انرژ  اجلاسیه کمیتۀ ملی استاندارد  صد و هفتاد و هفتمینیکدر  است،

معاه  د شعده در  قانون تقویت و توسعه نااا اسعتاندارد، ابعلا    9یک مادۀ اینک این استاندارد به استناد بند 

  .شود ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می3159

، 3158: سعا   35295شعده از اسعتاندارد ملعی ایعران شعماره      این استاندارد یکی از اسعتانداردها  تفکیعک  

و دستورالعمل برچسب انعرژ  اسعت کعه بعا انتشعار       تعیین معیار مصر  انرژ  -مسکونیها  غیرساختمان

شده از استاندارد مزبور، آن استاندارد باطل خواهد شد و استانداردها  تمامی مجموعه استانداردها  تفکیک

 شوند.شده جایگزین آن میتفکیک

سعاختار و شعیوۀ    -)استانداردها  ملی ایران 9استاندارد ملی ایران شماره  اساس رباستانداردها  ملی ایران 

ها  ملی و جهانی در زمینعه  تحوت  و پیشرفت باحفظ همگامی و هماهنگی  برا  شوند.نگارش( تدوین می

د شد و هر پیشنهاد  کعه  نلزوا تجدیدنار خواه صور ایران در  ملیها  صنایع، علوا و خدما ، استاندارد

قعرار   توجه کمیسیون فنی مربوط موردنار درداین استانداردها ارائه شود، هنگاا تجدی تکمیلبرا  اصلاح و 

 بنابراین باید همواره از آخرین تجدیدنار استانداردها  ملی ایران استفاده کرد.خواهد گرفت. 

 :استاین استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر و تدوین تهیه  که برا  نتایج پژوهشی

  هعا  سعاختمان » مصعر  سعوخت، وزار  نفعت، گعزارش    ساز  شرکت بهینهشرکت آسیاوا ، مشاور  -

 3588سا  ، «تعیین معیار مصر  انرژ  و دستورالعمل برچسب انرژ  -مسکونیغیر

مطالععه،  »ساز  انرژ  و محیط زیست در ساختمان، گعزارش  پژوهشگاه استاندارد، مشاور پروژه بهینه      -
 بعر  هعا مسعکونی و تعیعین برچسعب انعرژ  آن    ساختمان غیر 98بررسی و تحلیل میزان مصر  انرژ  

 3155، سا  «35295استاندارد ملی ایران شماره  اساس
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   مقدمه

محدودیت منابع فسیلی، رشد بات  مصر  ساتنه انواع انرژ  در ایران، عدا کارایی فنی و اقتصاد  مصعر   

یطعی ناشعی از آن، ضعرور     مح و مشعکلا  فزاینعده زیسعت    در رفتن انرژ  در فرآیندها  مصر انرژ  و ه

 ور  انرژ  را بیش از پیش آشکار ساخته است. مدیریت مصر  انرژ  و بات بردن بازده و بهره

، جعویی  اصلاح الگو  مصر  انرژ ، دولت موظف است بعه مناعور اعمعا  صعرفه    قانون  طبوربدر این راستا 

تعدوین معیارهعا و مشخصعا  فنعی     زیست، نسبت به تهیعه و   حفاظت از محیطکردن مصر  انرژ  و منطقی

ها  مسکونی و کننده انرژ  و ساختمان ها  مصر  مرتبط با مصر  انرژ  در تجهیزا ، فرآیندها و سیستم

 نماید.  اقداا مسکونیغیر

 ها عباتند از:است، سایر قسمت 35295 ملی ایران شماره استاندارها  استاندارد یک قسمت از مجموعهاین 

 ها  ادار ساختمان: 2قسمت  -

 مدرسه -ها  آموزشی: ساختمان3-1قسمت  -
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تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب  -مسکونیغیرهای ساختمان

 الزامات کلی :1 قسمت -انرژی

 کاربرد ههدف و دامن 1

و دستورالعمل برچسب انرژ  برا  تعیین معیار مصر  انرژ  الزاما  کلی  ارائهاین استاندارد، تدوین هد  از 

  .استمسکونی غیرها  ساختمان

بهعره بعردار     حعا  درموجعود   مسعکونی غیرها  ها  آن برا  ساختماناین استاندارد به همراه سایر قسمت

 .کاربرد دارد

 :ها  زیر کاربرد ندارداین استاندارد برا  ساختمان

 مسکونی؛ها  ساختمان -الف

 ؛نو و جدیداتحداثمسکونی غیرها  ساختمان -ب

 .بردار  مستقل از شبکه توزیع برق و گاز کشوربهره حا در موجود مسکونیغیرها  ساختمان - 

 مراجع الزامی 2

 .وجود نداردمرجع الزامی 

 و تعاریف اصطلاحات 3

 رود:کار میتعاریف زیر به واصطلاحا  در این استاندارد، 

3-1  

 یبرداربهره حالدرساختمان موجود 
existing building in exploitation (use) 

ساختمانی که ساخت آن به پایان رسیده است و از تاریخ صدور اولین قبض انرژ  )برق یا گعاز( آن، حعداقل   

  .استفاده باشد حا درسه سا  کامل شمسی گذشته و 

3-2  

 نو ساختمان
new building 

 انجاا است یا هنوز شروع نشده است. حا درنشده که طراحی آن ساختهساختمان 

ویعرایش   مقررا  ملی ساختمان صرفه جعویی در مصعر  انعرژ ،    35تعاریف مبحث  3-2-35]منبع: زیربند 

 [3155سا   چهارا،
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3-3  

 جدیدالاحداث ساختمان
new construction building 

تاریخ صدور اولین قبض انرژ  )برق یا گاز( آن کمتعر از سعه سعا     ساختمانی که تازه ساخته شده است و از 

 کامل شمسی گذشته باشد.

3-1  

 یساختمان ادار
office building 

 شود.یا ارائه میو/آن خدما  ادار  انجاا  بخش عمده که در مسکونیغیرساختمان 

 یا ارائه شود.ساختمان، خدما  ادار  انجاا و/ید % مساحت مف99است که در حداقل  این ،مناور از بخش عمده -یادآوری

3-4  

 یساختمان آموزش
educational building 

 .شودمیارائه  یاو/انجاا  آن خدما  آموزشی بخش عمده درکه  مسکونیغیرساختمان 

 ارائه شود.یا د ساختمان، خدما  آموزشی انجاا و/% مساحت مفی99ن است که در حداقل ای ،مناور از بخش عمده -یادآوری

3-6  

 یکم انرژ یارساختمان بس
very low energy building 

مقررا   35شده در ویرایش چهارا مبحث تعیینساختمان با میزان کارایی انرژ  بسیار بهتر از میزان حداقل 

 1-2-3-35ها  بسیار کم انرژ  طبو بخش ساختمانشده برا  تعیینملی ساختمان است که در آن ضوابط 

 باشد.می ++ECمبحث مذکور رعایت شده است و دارا  رده انرژ  

ویعرایش   مقررا  ملی ساختمان صرفه جعویی در مصعر  انعرژ ،    35تعاریف مبحث  3-2-35]منبع: زیربند 

 [3155سا   چهارا،

3-7  

 مصرفی ساختمان یهاول یانرژ
building primary energy consumption 

جمع مصار  انرژ  اولیه الکتریکی و غیرالکتریکی. انرژ  اولیعه هعر یعک از حامعل هعا       حاصلبرابر است با 

 شده در ساختمان به راندمان تولید و توزیع حامل انرژ  مورد نار است.مصر نسبت انرژ  نهایی  ،انرژ 

ویعرایش   صعرفه جعویی در مصعر  انعرژ ،    مقررا  ملی سعاختمان   35مبحث  3-3-1-4-35]منبع: زیربند 

 [3155سا   چهارا،
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3-8  

 آلیدهساختمان ا
ideal building 

 شود که میزان مصر  انرژ  اولیه سعاتنه آن برابعر بعا نصعف معیعار مصعر  انعرژ         میبه ساختمانی اطلاق 

ناعر گعرفتن    مقررا  ملی ساختمان برا  ساختمان مرجع بسیار کم انعرژ  بعا در   35شده در مبحث تعیین

 کننده انرژ  باشد.میزان حداکثر توان تجهیزا  مصر 

مبنعا   برباتوجه به میزان مصر  انرژ  اولیه ساتنه آن  ،مقررا  ملی ساختمان 35معیار مصر  انرژ  در مبحث  -1 یادآوری

هعا  آن، برمبنعا  واحعد    شده ساختمان تعیین شده است ولعی در ایعن اسعتاندارد و سعایر قسعمت     کنتر واحد سطح فضاها  

 .شودمیمساحت مفید ساختمان تعریف 

انجعاا    سعاختمان بعرا   یازمرسوا و معمو  مورد ن یزا در ساختمان، تجه  انرژ کنندهمصر  تجهیزا  از مناور -2 یادآوری

 .باشدنمی انرژ  خا دربرگیرنده مصار  مربوطه است و   کاربر ینهارائه خدما  در زم یا/و

 سعاختمان  انعرژ   مصعر   معیعار  تعیین در ادار  کاربر  انرژ  کنندهمصر  یزا حداکثر توان تجه یزانم یرتاث -3 یادآوری

 .است شده گرفته نار در سا  یک طی در ساعته 5 کار  روز 295 برا  آ ،ایده

 انعرژ   مصعر   معیعار  تعیین در مدرسه -آموزشی کاربر  انرژ  کنندهمصر  یزا حداکثر توان تجه یزانم یرتاث -1 یادآوری

 .است شده گرفته نار در سا  یک طی در ساعته 9 کار  روز 239 برا  آ ،ایده ساختمان

مقررا  ملی ساختمان صعرفه جعویی در مصعر      35مبحث  9پیوست  ها جدو و  3-4-35]منبع: جدو  

 [3155سا   ویرایش چهارا، انرژ ،

3-9     

 ساختمان شمولمغیر مصرف انرژی
building non-included energy consumption 

شامل مصار  انرژ  غیر از سعرمایش، گرمعایش، آبگعرا مصعرفی، روشعنایی و تجهیعزا  معمعو  و مرسعوا         

ضرور  دارد ولی در تعیین معیار یا ارائه خدما  در زمینه کاربر  ساختمان و/ساختمان است که برا  انجاا 

مقررا  ملعی سعاختمان در ناعر گرفتعه نشعده       35بحث مصر  انرژ  ساختمان مرجع بسیارکم انرژ  در م

 است.

برا  مثا  مناور از تجهیزا  معمو  و مرسوا یک ساختمان ادار ، تجهیزا  ادار  نایر کعامییوتر و پرینتعر و ...    -1یادآوری

 می باشد.

ایعران   اسعتانداردها  ملعی  مجموععه  ساختمان با توجه به دامنه کاربرد هعر قسعمت از    مشمو غیرر  انرژ  مص  -2یادآوری

ر  سنتر بعه عنعوان مصع   ها  ادار ، مصار  انرژ  اتاق سرور و دیتا. به عنوان مثا  در ساختمانشودمیتعیین  35295 شماره

شود ولی مصار  انرژ  تجهیزا  آشیزخانه، سردخانه، ورزشی و ... که ضرورتی برا  انجعاا  نار گرفته می در مشمو غیرانرژ  

 .استشوند، مشمو  خدما  ادار  محسوب نمییا ارائه و/
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3-14     

 پوسته کالبدی
physical envelope 

ها، که از یک طر  با فضا  خارج و مانند آن ، اعم از دیوار، سقف، کف، بازشوتماا سطوح پیرامونی ساختمان

 نشده در ارتباط هستند.فضا  کنتر  یاشده و از طر  دیگر با فضا  کنتر 

ویعرایش   مقررا  ملی ساختمان صرفه جعویی در مصعر  انعرژ ،    35تعاریف مبحث  3-2-35زیربند ]منبع: 

 [3155سا   چهارا،

3-11     

 شدهکنترل یفضا
conditioned space 

ها توسط تجهیزا  سرمایی، گرمعایی و تهویعه   هایی از فضا  داخل ساختمان که دما  هوا  داخل آنبخش

 .شودمطبوع کنتر  

ویعرایش   مقررا  ملی ساختمان صرفه جعویی در مصعر  انعرژ ،    35تعاریف مبحث  3-2-35 ]منبع: زیربند

 [3155سا   چهارا،

3-12     

 نشدهکنترل یفضا
unconditioned space 

ها توسط تجهیزا  سرمایی، گرمایی و تهویه مطبعوع  هایی از فضا  ساختمان که دما  هوا  داخل آنبخش

هعایی کعه   ها و پارکینعگ ها، داتنانقطاع هوابند شده بین دو ساختمان، راه پلههمانند درز ) شود.مینکنتر  

 .(ها  گرمایشی و سرمایشی هستندفاقد پایانه

ویعرایش   مقررا  ملی ساختمان صرفه جعویی در مصعر  انعرژ ،    35تعاریف مبحث  3-2-35]منبع: زیربند 

 [3155سا   چهارا،

3-13     

 مساحت اعیان
total area 

شعده و  مساحت محصور بین پوسته کالبد  ساختمان است که شامل کعل مسعاحت فضعا  کنتعر     مجموع 

  شود.نشده ساختمان میکنتر 

کشی تاسیسا  )داکت( و پاسیو تنها در محاسبه مساحت اعیان باید توجه داشت که مساحت آسانسورها، فضا  لوله -یادآوری

 شود.در طبقه همکف محاسبه می
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3-11     

 یدمساحت مف
useful area 

ها  بهداشتی، چاله ها، سرویسراهروها، راه پله)نشده کنتر و فضاها  شده کنتر   هافضا مساحتمجموع 

مسعاحت   48 % ازبعیش   کعه هعا  گرمایشعی و سرمایشعی و ....(    ها  فاقد پایانهها، پارکینگآسانسور، داتن

 است.در ارتباط شده کنتر ها با فضا  ها  آنجداره

3-14     

 یابیدوره ارز
assessment period 

مجموععه  باشعد کعه در   سعاختمان معی   اولیعه انعرژ    ویعژه  محاسعبه شعاخم مصعر    مد  زمان تزا برا  

 برابر با سه سا  کامل شمسی است. 35295 ایران شماره استانداردها  ملی

3-16     

 و دیتاسنتر اتاق سرور
server room and data center 

هعا،  یانعه اطلاععا  هماننعد را    فنعاور  یعزا  باشد که شامل تجهیاز آن م ییها بخش یاساختمان  یااتاق  یک

  است.ارتباطا  و  شبکه یزا ها، سرورها و تجهداده  سازیرهذخ

3-17     

 خالص( یا) یینپا یارزش حرارت

LTV 
lower thermal value 

یعا یعک    (متر مکعب گاز خشکبرحسب ژو ( حاصل از احتراق یک واحد حجم ) مگابرحسب مقدار حرار  )

گازهعا   ، در صورتی که دما  bar 831/3 و در فشار C 29° سوخت در دما  کیلوگرا(برحسب ) واحد جرا

 شود.باشد. در ارزش حرارتی خالم، انرژ  نهان بخار آب در نار گرفته نمی C 398° ناشی از احتراق

ویعرایش   ساختمان صرفه جعویی در مصعر  انعرژ ،   مقررا  ملی  35تعاریف مبحث  3-2-35]منبع: زیربند 

 [3155سا   چهارا،

 از ارزش حرارتی پایین استفاده شده است. 35295  ملی ایران شماره هااستانداردمجموعه در  -یادآوری

3-18     

 خالص(نا یا) بالا یارزش حرارت

HTV 
higher thermal value 

( یعا یعک   متر مکعب گاز خشعک برحسب واحد حجم )مگاژو ( حاصل از احتراق یک برحسب مقدار حرار  )

، در صورتی که انرژ  گازها  bar 831/3  و در فشار C 29° کیلوگرا( سوخت در دما برحسب ) واحد جرا

. در ارزش حرارتی ناخالم، انرژ  نهان بخعار آب در ناعر   شودساز  معاد  C 29° در دما  ناشی از احتراق

 شود.گرفته می
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ویعرایش   مقررا  ملی ساختمان صرفه جعویی در مصعر  انعرژ ،    35تعاریف مبحث  3-2-35]منبع: زیربند 

 [3155سا   چهارا،

3-19     

 یانرژ یزیمم
energy audit 

ها  فنی و اقتصاد  که منجر به شناخت و ارزیابی نحوه و میزان و محل مصعر   مجموعه مطالعا  و فعالیت

شود و موجب ارائه شیوه ارتقاء سطح بعازدهی مصعر     آن میها  انرژ ، تلفا  انرژ  و عوامل مؤثر در حامل

آت ، تجهیزا ، فرآیندها  صنعتی و  ها، ماشین کارخانهها  اعما  مدیریت انرژ  درها  انرژ  و روشحامل

 .گرددمیها ساختمان

 ]85/32/3145 ، تاریخ3998 شماره، انرژ  مجلس شورا  اسلامی، قانون اصلاح الگو  مصر منبع: [

3-24     

 ساختمان ینسبت انرژ
R 

building energy ratio 

انرژ  اولیعه   ویژه به شاخم مصر  یابیدوره ارز درساختمان  یهاول  انرژ ویژه شاخم مصر نسبت میزان 

 .آ  استساختمان ایده

3-21     

 ساختمان برچسب انرژی
building energy label 

 انرژ  و مشخصا  ساختمان است. بازده ، رتبهانرژ  ساختمان ویژه حاو  اطلاعا  معیار و مصر ا  صفحه

 ارائه شده است. 3ا  از برچسب انرژ  ساختمان در شکل شماره نمونه -یادآوری

 الزامات کلی 1

 کلیات  1-1

اطلاعا   اساس ربها  آن، انرژ  اولیه مصرفی ساختمان در دوره ارزیابی باید در این استاندارد و سایر قسمت

 ها  انرژ  محاسبه شود.در قبوض برق و گاز و حواله سایر حاملمندرج 

 استانداردها  ملیمجموعه شده در متن تعیین روش  اساس ربساختمان تنها باید  شمو مغیرمصر  انرژ  

 گرفته می شود. ارنردو مشمو   نمود مرا ک صور  نباید آن محاسبه شود و در غیر این 35295 ایران شماره

 ویعژه  شعاخم مصعر   بند  درجه انرژ  ساتنه شهرها  کشور که برا  محاسبه نیاز غالب و گونهاطلاعا  

  شده است. تعیین الفآ  مورد نیاز است، در پیوست انرژ  اولیه ساختمان ایده
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 اطلاعات برچسب انرژی ساختمان    1-2

 به شرح زیر باشد:، حاو  حداقل اطلاعا  3شکل شماره با برچسب انرژ  ساختمان باید مطابو 

   ؛علامت استاندارد -3

 ؛عنوان برچسب با ذکر نوع کاربر  غالب -2

 ؛بازده انرژ  ساختمان رتبه -1

 ؛بردار  از ساختمانتاریخ آغاز بهره -5

 ؛دوره ارزیابی -9

 ؛مان برحسب مترمکعب/ کیلووا  ساعتها  انرژ  ساختحاملمصر   -9

 ؛برحسب کیلووا  ساعت بر مترمربع در سا  Eactual انرژ  اولیه ساختمان یا ویژه شاخم مصر  -9

  ؛سا  رحسب کیلووا  ساعت بر مترمربع دربآ  ساختمان ایده انرژ  اولیه ویژه شاخم مصر  -4

 ؛ساختمان نسبت انرژ  -5

 ساختمان برحسب متر مربع؛ اعیانمساحت  -38

 ساختمان برحسب متر مربع؛ مفیدمساحت  -33

 ؛شهر محل استقرار ساختمان -32

 ؛انرژ  ساتنه شهرنیاز غالب و درجه  -31

 ؛نشانی -35

 ؛کدپستی -39

 ؛شناسه ملی ساختمان -39

 ؛شماره برچسب -39

 .تاریخ اعتبار برچسب -34

 برچسب انرژی ساختمان فونت و سایز قلم    1-3

هعا   و بعرا  بخعش   باشعد می B Nazaninمحتوا  داخل برچسب انرژ  ساختمان  استفاده شده برا فونت 

 است:مختلف برچسب از سایزها  زیر استفاده شده 

 پررنگ؛ 39برچسب : سایز اصلی عنوان  -

 پررنگ؛ 33برچسب: سایز  ها عنوانسایر  -

 معمولی؛ 33گیر : سایز واحدها  اندازه -

 .معمولی 32: سایز اطلاعا  وارد شده در برچسب -

 عاد برچسب انرژی ساختماناب    1-1

 باشد. 2 با شکل شمارهمطابو متر برچسب انرژ  ساختمان باید دارا  ابعاد برحسب میلی
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 ساختمان در برچسب انرژی های مورد استفادهرنگ    1-4

-و به رنگ (CMYK)ها  اصلی چا  رنگ اساس رب ساختمان ها  مورد استفاده بر رو  برچسب انرژ رنگ

 ( است.Black( و سیاه )Yellow(، زرد )Magenta) (، زرشکی روشنCyanا  )ها  فیروزه

هعا  گرفتن رنگشود. ترکیب قرار سب رنگی حاصل میها  فوق، شکل کلی برچاز رنگ با ترکیب درصدهایی

زرشعکی   98 % ا ،بیانگر آن است که صعفر درصعد فیعروزه     X  است. به طور مثا   CMYKنیز به صور  

  دهاکبا  هاپیکاناند. بر این اساس هر کداا از زرد و صفر درصد سیاه با یکدیگر ترکیب شده 388 % روشن،

 شوند:رنگی زیر مشخم می

3 :X X ؛ 

2 :  X ؛ 

1 :  X ؛ 

5 :  X ؛ 

9 :  X ؛ 

9 :  X ؛ 

9 : XX . 

 جنس برچسب انرژی ساختمانشیوه صدور و     1-6

بعودن،   کاغعذ  تواند به صور  الکترونیکعی و کاغعذ  صعادر شعود. در صعور       برچسب انرژ  ساختمان می

 باشد.برچسب باید دارا  جنس مناسب و با دواا 

 محل نصب برچسب انرژی ساختمان   1-7

باشد و علاوه  یتقابل رو یکه به راحت شوداز ساختمان نصب  یدر محل مناسب یدساختمان با  برچسب انرژ

  .یردقرار گ یزساختمان ن یبر آن در شناسنامه فن

 مرجع صدور برچسب انرژی ساختمان    1-8

 صادر شود.قانونی برچسب انرژ  ساختمان باید توسط مرجع ذیصلاح 
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 مسکونیغیر شکل برچسب انرژی ساختماننمونه  -1 شکل

 

 برچسب انرژی ساختمان

 مسکونیغیر  

 «ذکر نوع کاربری غالب»

 

 بازدهی بیشتر

 
 بازدهی کمتر

 ......../......../......... تاریخ آغاز بهره برداری از ساختمان

 ............. الی.............  سال دوره ارزیابی

 مصرف 

های انرژی حامل

  ساختمان

 حرارتی

m سال ..........
  .................. 

m سال ..........
  .................. 

m سال ..........
  .................. 

 الکتریکی

 .................. kWh سال ..........

 .................. kWh سال ..........

 .................. kWh سال ..........

kWh/m ساختمان  اولیه انرژی ویژه شاخص مصرف
 
/year    .................. 

kWh/m آلیدهساختمان ا اولیه یانرژ ویژه شاخص مصرف
 
/year    .................. 

  ساختماننسبت انرژی 

m مساحت اعیان ساختمان
   ....................... 

m مساحت مفید ساختمان
   ....................... 

  شهر محل استقرار ساختمان

  نیاز غالب و درجه انرژی سالانه شهر

  نشانی

  پستیکد

  تاریخ اعتبار برچسب  شماره برچسب  شناسه ملی ساختمان
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 مسکونیغیر ابعاد برچسب انرژی ساختمان -2 شکل

 

 برچسب انرژی ساختمان

 مسکونیغیر  

 «ذکر نوع کاربری غالب»

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    بازدهی بیشتر

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    بازدهی کمتر

    ......../......../......... تاریخ آغاز بهره برداری از ساختمان

    ............. الی.............  سال دوره ارزیابی

 مصرف 

های انرژی حامل

  ساختمان

 حرارتی

m سال ..........
  ..................    

m سال ..........
  ..................    

m سال ..........
  ..................    

 الکتریکی

    .................. kWh سال ..........

    .................. kWh سال ..........

    .................. kWh سال ..........

kWh/m انرژی اولیه ساختمان  ویژه شاخص مصرف
 
/year    ..................    

kWh/m آلیدهساختمان ا ی اولیهانرژ ویژه شاخص مصرف
 
/year    ..................    

      ساختمان نسبت انرژی

m مساحت اعیان ساختمان
   .......................    

m مساحت مفید ساختمان
   .......................    

     شهر محل استقرار ساختمان

     نیاز غالب و درجه انرژی سالانه شهر

     نشانی

     پستیکد

     تاریخ اعتبار برچسب  شماره برچسب  شناسه ملی ساختمان
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 پیوست الف

 (الزامی)

 سرمایی( سالانه شهرهای ایران-بندی درجه انرژی )گرمایینیاز غالب و گونه

 به شرح زیر است: سرمایی( ساتنه شهرها  ایران-بند  درجه انرژ  )گرمایینیاز غالب و گونه

 

 نیاز غالب نام شهر ردیف
درجه 

 انرژی
 نیاز غالب نام شهر ردیف

درجه 

 انرژی

 زیاد سرمایش امیدیه 29 زیاد سرمایش آبادان 3

 متوسط گرمایش امین آباد 24 زیاد گرمایش فریدن -آبادچی 2

 کم گرمایش انار 25 متوسط گرمایش آباده 1

 متوسط گرمایش انارک 18 زیاد گرمایش آبعلی 5

 زیاد سرمایش اندیمشک 13 زیاد گرمایش آجی چا  9

 زیاد گرمایش اهر 12 کم گرمایش شهر آزاد 9

 زیاد سرمایش اهواز 11 متوسط گرمایش آستارا 9

 متوسط سرمایش اهواز )ملاثانی( 15 زیاد سرمایش آغاجار  4

 زیاد سرمایش ایرانشهر 19 کم گرمایش آمل 5

 متوسط گرمایش ایلاا 19 زیاد گرمایش آوج 38

 متوسط گرمایش ایوانکی 19 متوسط گرمایش درودزن -احمدآباد  33

 کم گرمایش بابل 14 متوسط گرمایش احمدوند 32

 کم گرمایش بابلسر 15 متوسط گرمایش اختحوان گلیایگان 31

 زیاد گرمایش باراندوزچا  58 متوسط گرمایش اراک 35

 متوسط گرمایش بارنیشابور 53 زیاد گرمایش اردبیل 39

 کم سرمایش با  ملک 52 متوسط گرمایش اردستان 39

 متوسط گرمایش بافت 51 متوسط گرمایش اردکان 39

 کم گرمایش بجستان 55 زیاد گرمایش ارومیه 34

 متوسط گرمایش بجنورد 59 متوسط گرمایش استور 35

 متوسط گرمایش بروجرد 59 متوسط گرمایش اسدآباد بیرجند 28

 زیاد سرمایش بستان 59 زیاد گرمایش اسکو 23

 زیاد گرمایش بستان آباد 54 متوسط گرمایش غرباسلاا آباد  22

 متوسط سرمایش بم 55 متوسط گرمایش اصفهان 21

 متوسط سرمایش بمیور 98 کم گرمایش افراچا  25

 متوسط سرمایش بن سیدان 93 زیاد گرمایش الیگودرز 29

 کم گرمایش بندر انزلی 92 زیاد گرمایش اماا قیس 29
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 نیاز غالب نام شهر ردیف
درجه 

 انرژی
 نیاز غالب نام شهر ردیف

درجه 

 انرژی

 زیاد گرمایش جلفا 45 زیاد سرمایش بندر بوشهر 91

 متوسط سرمایش جیرفت 49 زیاد سرمایش بندر دیر 95

 زیاد سرمایش چابهار 49 زیاد سرمایش بندر عباس 99

 متوسط سرمایش چغار  49 زیاد سرمایش بندر لنگه 99

 متوسط گرمایش چناران 44 زیاد سرمایش بندر ماهشهر 99

 45 متوسط گرمایش بنکوه 94
 حاجی آباد

 )بندرعباس( 
 متوسط سرمایش

 58 متوسط گرمایش بوئین زهرا 95
 حجت آباد

 )پیشکوه(
 متوسط گرمایش

 متوسط سرمایش حمیدیه 53 کم گرمایش بی باتن 98

 متوسط گرمایش حنا 52 متوسط گرمایش بیاضه بیابانک 93

 کم سرمایش خاش 51 زیاد گرمایش بیجار 92

 متوسط گرمایش آبادخرا  55 متوسط گرمایش بیرجند 91

 کم گرمایش خرا آباد تنکابن 59 متوسط گرمایش پارس آباد مغان 95

 زیاد گرمایش خرا دره 59 کم گرمایش پل زمانخان 99

 زیاد سرمایش خرمشهر 59 متوسط گرمایش پل کله 99

 54 زیاد گرمایش پیرانشهر 99
خشکه داران 

 تنکابن
 کم گرمایش

 متوسط گرمایش خفر 55 کم گرمایش پیله سرا 94

 زیاد گرمایش خلخا  388 زیاد گرمایش تازه کند 95

 زیاد گرمایش خوانسار 383 متوسط سرمایش تاشکویه کله گاه 98

 متوسط سرمایش خوربیابانک 382 متوسط گرمایش تاکستان 93

 زیاد گرمایش خو  381 زیاد گرمایش تبریز 92

 متوسط سرمایش داراب 385 متوسط گرمایش تربت حیدریه 91

 زیاد گرمایش داران 389 متوسط گرمایش تفرش 95

 زیاد گرمایش داشبند بوکان 389 زیاد گرمایش تکاب 99

 متوسط گرمایش دامغان 389 زیاد سرمایش تنگ پنج 99

 زیاد گرمایش دامنه فریدن 384 متوسط گرمایش تهران 99

 متوسط گرمایش درگز 385 زیاد سرمایش جاسک 94

 متوسط گرمایش درود 338 زیاد سرمایش جزیرۀ ابوموسی 95

 زیاد گرمایش دره تخت 333 متوسط سرمایش جزیرۀ خارک 48

 زیاد سرمایش دزفو  332 زیاد سرمایش جزیرۀ سیر  43

 کم گرمایش دشت ناز 331 متوسط سرمایش جزیره قشم 42

 متوسط سرمایش دوگنبدان 335 زیاد سرمایش جزیرۀ کیش 41
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 نیاز غالب نام شهر ردیف
درجه 

 انرژی
 نیاز غالب نام شهر ردیف

درجه 

 انرژی

 متوسط سرمایش شوش 355 متوسط گرمایش ده صومعه 339

 زیاد سرمایش شوشتر 398 زیاد سرمایش دهلران 339

 متوسط گرمایش شهربابک 393 کم گرمایش دیهوک 339

 متوسط گرمایش شهرکرد 392 کم گرمایش رامسر 334

 متوسط گرمایش شیراز 391 زیاد سرمایش رامهرمز 335

 کم گرمایش شیرگاه 395 کم گرمایش رشت 328

 متوسط گرمایش شیروان بروجرد 399 متوسط گرمایش روانسر 323

 زیاد سرمایش صفی آباد دزفو  399 کم گرمایش رودبار گیلان 322

 متوسط سرمایش طبس 399 متوسط سرمایش زابل 321

 متوسط گرمایش طرق کرتیان 394 کم گرمایش زاهدان 325

 متوسط گرمایش عباس آباد قم 395 متوسط گرمایش زردگل سرخ آباد 329

 زیاد گرمایش عد  398 متوسط گرمایش زرقان 329

 متوسط گرمایش فردوس 393 زیاد گرمایش زرینه اوباتو 329

 متوسط گرمایش فسا 392 زیاد گرمایش زنجان 324

 کم گرمایش فومن 391 متوسط گرمایش/سرمایش ساوه 325

 زیاد گرمایش فیروزآباد خلخا  395 متوسط گرمایش سبزوار 318

 کم گرمایش قائمشهر 399 متوسط گرمایش/سرمایش سیید دشت 313

 متوسط گرمایش قائن 399 متوسط گرمایش سد درودزن 312

 کم گرمایش قرآن تاتر 399 متوسط گرمایش/سرمایش سر پل ذهاب 311

 کم گرمایش قراخیل قائمشهر 394 زیاد گرمایش سراب 315

 زیاد گرمایش قروه 395 متوسط سرمایش سراوان 319

 متوسط گرمایش قره آغاج 398 متوسط گرمایش سرخس 319

 متوسط گرمایش قزوین 393 کم گرمایش سرکت تجن 319

 کم گرمایش/سرمایش قصر شیرین 392 زیاد گرمایش سقز 314

 زیاد گرمایش قطورچا  391 متوسط گرمایش سمنان 315

 متوسط گرمایش قم 395 متوسط گرمایش سنگ ترش 358

 متوسط گرمایش قمشه )شهرضا( 399 متوسط گرمایش سنگ سوراخ 353

 متوسط گرمایش قوچان 399 متوسط گرمایش سنندج 352

 متوسط سرمایش کازرون 399 زیاد گرمایش سوباشی 351

 متوسط گرمایش/سرمایش کاشان 394 متوسط گرمایش سیرجان 355

 متوسط گرمایش کاشمر 395 متوسط گرمایش شاهرود 359

 متوسط گرمایش کبوترآباد 348 متوسط سرمایش شبانکاره 359

 متوسط گرمایش کرج 343 زیاد گرمایش شمس آباد اراک 359

 کم گرمایش کرمان 342 متوسط سرمایش شمعون 354
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 نیاز غالب نام شهر ردیف
درجه 

 انرژی
 نیاز غالب نام شهر ردیف

درجه 

 انرژی

 زیاد گرمایش موچان 239 متوسط گرمایش کرمانشاه 341

 متوسط گرمایش مهاباد 234 متوسط گرمایش کرند 345

 زیاد گرمایش مهرگرد 235 کم گرمایش کره سنگ 349

 متوسط گرمایش میاندوآب 228 متوسط گرمایش کشف رود 349

 متوسط سرمایش میانده جیرفت 223 زیاد سرمایش کنارک چابهار 349

 زیاد گرمایش میانه 222 متوسط گرمایش کنگاور 344

 متوسط سرمایش میرجاوه 221 متوسط سرمایش کوتیان صفی آباد 345

 زیاد گرمایش میمه 225 زیاد گرمایش کوهرنگ 358

 زیاد سرمایش میناب 229 زیاد سرمایش کهنوج 353

 متوسط گرمایش نایین 229 زیاد سرمایش گتوند 352

 متوسط گرمایش نجف آباد 229 متوسط سرمایش گچساران 351

 متوسط گرمایش نطنز 224 متوسط گرمایش گرکان آشتیان 355

 متوسط سرمایش نورآباد ممسنی 225 متوسط گرمایش گرگان 359

 زیاد گرمایش نوژیان 218 متوسط گرمایش گرمسار 359

 کم گرمایش نوشهر 213 متوسط گرمایش گرمسار )داور آباد( 359

 متوسط گرمایش/سرمایش نهبندان 212 متوسط گرمایش گلمکان 354

 کم گرمایش نی ریز 211 متوسط گرمایش گناباد 355

 متوسط گرمایش نیشابور 215 کم گرمایش گنبد قابوس 288

 متوسط گرمایش ورامین 219 کم گرمایش خبر -گورگین  283

 متوسط گرمایش ورزنه 219 متوسط گرمایش گوشه نهاوند 282

 متوسط گرمایش ولد آباد 219 زیاد سرمایش تر 281

 متوسط سرمایش هفت تیه 214 زیاد گرمایش پلور -تر  285

 زیاد گرمایش همدان 215 کم گرمایش تهیجان 289

 متوسط گرمایش همگین 258 متوسط گرمایش لتیان 289

 زیاد گرمایش همند آبسرد 253 متوسط گرمایش لردگان 289

 متوسط گرمایش هوتن )چا ( 252 زیاد گرمایش لیقوان 284

 متوسط سرمایش هویزه 251 زیاد گرمایش ماکو 285

 متوسط گرمایش یاسوج 255 زیاد گرمایش مراغه 238

 متوسط گرمایش/سرمایش یزد 259 زیاد گرمایش مرند 233

     متوسط گرمایش مرودشت 232

     زیاد سرمایش مسجد سلیمان 231

     متوسط گرمایش مشهد 235

     متوسط گرمایش مشیران 239

     متوسط گرمایش ملایر 239
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 نامهکتاب

 85/32/3145 ، تاریخ3998 شماره، انرژ  مجلس شورا  اسلامی، قانون اصلاح الگو  مصر  ]3[

 یعرایش و - در مصر  انعرژ  جوییصرفه -ساختمان یمبحث نوزدهم مقررا  مل  ،وزار  راه و شهرساز ]2[

 3155چهارا سا  

 


